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S-1072-XXX
Přechodový stožár

Přechodové svítidlo

Jihomoravský

MĚŘÍTKO:ÚČEL:

STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekt

ČÍS.VÝKRESUÚČEL:

VYPRACOVAL

Investor

Kraj
Stavební úřad

ZODP. PROJEKTANT
VED.PROJEKTU

MĚŘÍTKO:

Obec Brno
ÚMČ Brno-Tuřany, Chrlice

úsek: Chrlická, Moravská, Růžová, Sokolnická

Ing. Jiří Bombera

Ing. Miroslava Vraná

1:3000

Technické sítě Brno, a.s.
Datum Č. zakázky: 2950

Ing. Miroslav Rek

08/2023
Kat. území: Tuřany, Chrlice

Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Chrlická

C.1Situace širších vztahů
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

ROZSAH STAVBY VO

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ 255 12 285



Zrušit
R-1002-001

Vyměnit za

R-1002-001
RF5:4

Stávající

R-0138-001
Přeložka v rámci cizí investice

Stávající
R-0688-001

S-1002-001JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-002JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-003JB10 V01-2000V-M2a 70Wzábrana š.300mm

S-1002-015CHST-76-06          V01-1500V-Mach 1 150WBude sloučen s S-1002-004S-1002-016CHST-76-06          V01-1500V-Mach 1 150W

S-1002-005JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-006JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-017JB8 V01-2250V-M2a 70W

S-1072-006JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1072-007JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1072-008JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-0688-001
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-002
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-003
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-004
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-005
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-006
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0181-027JB8 V01-2000L-GUIDA S A17 18W

S-0181-028JB8 V01-2000L-GUIDA S A17 18W

S-0138-001JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17WBude přeloženv rámci cizí investice

S-0138-002JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-003JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-004JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-005JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-006JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-007JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-008JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-009JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-010JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-011JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-012JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-013JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-014JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-015JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-016JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-1002-007SB6
V-Malaga 50W

S-1002-008SB6
V-Malaga 50W

S-1002-009SB6
V-Malaga 50W

S-1002-010SB6
V-Malaga 50W

S-1002-011SB6
V-Malaga 50W

S-1002-012SB6
V-Malaga 50W

S-1002-013SB6
V-Malaga 50W

S-1002-014SB6
V-Malaga 50W

S-1002-004JB10 V01-2000V-M2a 70WVýložník s přechodovýmsvítidlem ve výšce 6m délky 2mZachovat polohu svítidla

Z-642
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Přechodový stožár
Přechodové svítidlo
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List 4Sokolnická

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.

STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VO

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
+ KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍCÍ KULATINA Ø 10mm

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR DLE POPISKY

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU ZA NOVÝ, 
TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY

CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 1700 m

STÁVAJÍCÍ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
PROTAŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKOU

STÁVAJÍCÍ ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TSB

RUŠENÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

KOORDINOVANÁ TRASA VEDENÍ VO, CIZÍ INVESTOR

Jihomoravský

MĚŘÍTKO:ÚČEL:

STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekt

ČÍS.VÝKRESUÚČEL:

VYPRACOVAL

Investor

Kraj
Stavební úřad

ZODP. PROJEKTANT
VED.PROJEKTU

MĚŘÍTKO:

Obec Brno
ÚMČ Brno-Tuřany, Chrlice

úsek: Chrlická, Moravská, Růžová, Sokolnická

Ing. Jiří Bombera

Ing. Miroslava Vraná

1:500

Technické sítě Brno, a.s.
Datum Č. zakázky: 2950

Ing. Miroslav Rek

08/2023
Kat. území: Tuřany, Chrlice

Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Chrlická

C.2Katastrální situační výkres, list 4
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ 255 12 285

Jihomoravský

MĚŘÍTKO:ÚČEL:

STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekt

ČÍS.VÝKRESUÚČEL:

VYPRACOVAL

Investor

Kraj
Stavební úřad

ZODP. PROJEKTANT
VED.PROJEKTU

MĚŘÍTKO:

Obec Brno
ÚMČ Brno-Tuřany, Chrlice

úsek: Chrlická, Moravská, Růžová, Sokolnická

Ing. Jiří Bombera

Ing. Miroslava Vraná

1:500

Technické sítě Brno, a.s.
Datum Č. zakázky: 2950

Ing. Miroslav Rek

08/2023
Kat. území: Tuřany, Chrlice

Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Chrlická

C.2Katastrální situační výkres, list 1
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ 255 12 285

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.

STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VO

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
+ KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍCÍ KULATINA Ø 10mm

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR DLE POPISKY

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU ZA NOVÝ, 
TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY

CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 1700 m

STÁVAJÍCÍ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
PROTAŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKOU

STÁVAJÍCÍ ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TSB

RUŠENÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

KOORDINOVANÁ TRASA VEDENÍ VO, CIZÍ INVESTOR



Z-472

Stávající
R-0181-002

Vyměnit za
R-0181-003

RF5:4

Stávající
R-0138-001

Přeložka v rámci cizí investice

S-0181-019
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18W

S-0181-020
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18W

S-0700-001
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 22W

S-1121-003
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A6 17W

S-1121-002
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A6 17W

S-1121-001
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A6 17W

S-1180-009(038)
JB10 V02-2000(2600)
V-M2a 50W
L-Schreder AMPERA

S-1180-010
JB10 V01-2000
V-M2a 50W

S-1072-002
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-003
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-004
JB10 V01-2000
V-M2a 70WS-1072-005

JB10 V01-2000
V-M2a 70WS-1002-001

JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1002-002
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1002-003
JB10 V01-2000
V-M2a 70W
zábrana š.300mm

S-1002-015
CHST-76-06          V01-1500
V-Mach 1 150W
Bude sloučen s S-1002-004

S-1002-016
CHST-76-06          V01-1500
V-Mach 1 150W

S-1072-006
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-007
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-008
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-009
JB10

V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-010
JB10

V01-2000
V-M2a 70W

S-1180-011
JB8 V01-1500
V-Schreder 50W

S-1072-001
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-0181-021
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18W

S-0181-022
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18W

S-0181-023
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18W

S-0181-024
JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18WS-0181-026

JB8 V01-1000
L-GUIDA S A17 18WS-0181-027

JB8 V01-2000
L-GUIDA S A17 18WS-0181-028

JB8 V01-2000
L-GUIDA S A17 18W

S-0138-001
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A2 17W
Bude přeložen
v rámci cizí investice

S-0138-002
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A2 17W

S-0181-025
SB5
V-Malaga 50W

S-0181-XXX
SB5
V-Malaga 50W

S-1002-004
JB10 V01-2000
V-M2a 70W
Výložník s přechodovým
svítidlem ve výšce 6m délky 2m
Zachovat polohu svítidla

S-1072-XXX
Přechodový stožár

Přechodové svítidlo

Z-642
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Stávající

R-0688-002

Stávající

R-1072-003

Stávající
R-0688-001

Stávající
R-0688-003

Zrušit
R-1072-002
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S-0688-001
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-002

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-003

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-004

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-005

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-006

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-007

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-008
JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-013

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W S-0688-014

JB8 V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-016
JB8 V01-1500
L-GUIDA S 40W

S-0688-017
JB8 V01-1500
L-GUIDA S 40W

S-0688-015
JB8 V01-1500
V-M2a 50W

S-1905-001
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-026
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-025
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-024
SB5
V-Malaga 50W

S-0688-011
SB5
V-Malaga 50W

S-0688-012
SB5
V-Malaga 50W

S-1905-002
SB5
V-Malaga 50W

S-1905-003
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-013
JB10 V01-2000

V-M2a 70W

S-1072-017
JB10 V01-2000

V-M2a 70W

S-1072-018
JB10 V01-2000

V-M2a 70W S-1072-028
CHST-76-06

           V01-0800

V-Mach 1 150W
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CHST-76-06

           V01-1400

V-Mach 1 150W
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S-0688-009
SB5
V-Malaga 50W

S-0688-010
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-015
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-014
SB5
V-Malaga 50W

S-1072-016
SB5
V-Malaga 50W

S-0688-XXX
SB5
V-Malaga 50W

KLAD LISTŮ:

Lis
t 1

Ch
rlic

ká

Lis
t 2

Dv
ore

ck
á

List 3
Moravská

List 4Sokolnická

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.

STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VO

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
+ KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍCÍ KULATINA Ø 10mm

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR DLE POPISKY

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU ZA NOVÝ, 
TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY

CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 1700 m

STÁVAJÍCÍ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
PROTAŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKOU

STÁVAJÍCÍ ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ

KLAD LISTŮ:

STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TSB

Lis
t 1

Ch
rlic

ká

RUŠENÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

KOORDINOVANÁ TRASA VEDENÍ VO, CIZÍ INVESTOR

Lis
t 2

Dv
ore

ck
á

List 3
Moravská

List 4Sokolnická

Jihomoravský

MĚŘÍTKO:ÚČEL:

STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekt

ČÍS.VÝKRESUÚČEL:

VYPRACOVAL

Investor

Kraj
Stavební úřad

ZODP. PROJEKTANT
VED.PROJEKTU

MĚŘÍTKO:

Obec Brno
ÚMČ Brno-Tuřany, Chrlice

úsek: Chrlická, Moravská, Růžová, Sokolnická

Ing. Jiří Bombera

Ing. Miroslava Vraná

1:500

Technické sítě Brno, a.s.
Datum Č. zakázky: 2950

Ing. Miroslav Rek

08/2023
Kat. území: Tuřany, Chrlice

Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Chrlická

C.2Katastrální situační výkres, list 3
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ 255 12 285

Jihomoravský

MĚŘÍTKO:ÚČEL:

STAVEBNÍ ČÁST

Stavební objekt

ČÍS.VÝKRESUÚČEL:

VYPRACOVAL

Investor

Kraj
Stavební úřad

ZODP. PROJEKTANT
VED.PROJEKTU

MĚŘÍTKO:

Obec Brno
ÚMČ Brno-Tuřany, Chrlice

úsek: Chrlická, Moravská, Růžová, Sokolnická

Ing. Jiří Bombera

Ing. Miroslava Vraná

1:500

Technické sítě Brno, a.s.
Datum Č. zakázky: 2950

Ing. Miroslav Rek

08/2023
Kat. území: Tuřany, Chrlice

Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul. Chrlická

C.2Katastrální situační výkres, list 2
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

tel.: 545 424 011, fax: 545 424 016
IČ: 255 12 285, DIČ: CZ 255 12 285

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.

STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VO

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
+ KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍCÍ KULATINA Ø 10mm

NOVÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR DLE POPISKY

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU ZA NOVÝ, 
TYP STOŽÁRU, TYP VÝLOŽNÍKU A SVĚTLA DLE POPISKY

CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 1700 m

STÁVAJÍCÍ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

OPRAVOVANÉ VEDENÍ VO, KABEL CYKY-J 4x16
PROTAŽENÍ STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKOU

STÁVAJÍCÍ ZAPÍNACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ TSB

RUŠENÁ ROZPÍNACÍ SKŘÍŇ

KOORDINOVANÁ TRASA VEDENÍ VO, CIZÍ INVESTOR



Zrušit
R-1002-001

Vyměnit za

R-1002-001
RF5:4

Stávající

R-0138-001
Přeložka v rámci cizí investice

Stávající
R-0688-001

S-1002-001JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-002JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-003JB10 V01-2000V-M2a 70Wzábrana š.300mm

S-1002-015CHST-76-06          V01-1500V-Mach 1 150WBude sloučen s S-1002-004S-1002-016CHST-76-06          V01-1500V-Mach 1 150W

S-1002-005JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-006JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1002-017JB8 V01-2250V-M2a 70W

S-1072-006JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1072-007JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-1072-008JB10 V01-2000V-M2a 70W

S-0688-001
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-002
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-003
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-004
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-005
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0688-006
JB8

V01-1500
L-GUIDA S A15 21W

S-0181-027JB8 V01-2000L-GUIDA S A17 18W

S-0181-028JB8 V01-2000L-GUIDA S A17 18W

S-0138-001JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17WBude přeloženv rámci cizí investice

S-0138-002JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-003JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-004JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-005JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-006JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-007JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-008JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-009JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-010JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-011JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-012JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-013JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-014JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-015JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-0138-016JB8 V01-1500L-GUIDA S A2 17W

S-1002-007SB6
V-Malaga 50W

S-1002-008SB6
V-Malaga 50W

S-1002-009SB6
V-Malaga 50W

S-1002-010SB6
V-Malaga 50W

S-1002-011SB6
V-Malaga 50W

S-1002-012SB6
V-Malaga 50W

S-1002-013SB6
V-Malaga 50W

S-1002-014SB6
V-Malaga 50W

S-1002-004JB10 V01-2000V-M2a 70WVýložník s přechodovýmsvítidlem ve výšce 6m délky 2mZachovat polohu svítidla

Z-642

Stávající
R-0688-002

Stávající
R-1072-003
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S-0688-019

JB8
V01-1500

V-M2a 70W

S-1072-027

SB5
V-Malaga 50W

S-1072-026

SB5
V-Malaga 50W

S-1072-025

SB5
V-Malaga 50W

S-1072-024

SB5
V-Malaga 50W

S-0688-011

SB5
V-Malaga 50W

S-1072-009
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-010
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-011
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-012
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-013
JB10 V01-2000
V-M2a 70W S-1072-017

JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-018
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-028
CHST-76-06           V01-0800
V-Mach 1 150W

S-1072-029
CHST-76-06           V01-1400
V-Mach 1 150W

S-1072-019
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-020
JB10 V01-2000
V-M2a 70W

S-1072-021
JB10 V01-2000
V-M2a 70W
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C.3Koordinační situační výkres, list 1
NÁZEV VÝKRESU:

RDS

Před začátkem zemních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě dle vyjádření, od
přímých správců sítí. Odměřování sítí z výkresové dokumentace pro realizaci je zakázané.

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.
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Před začátkem zemních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě dle vyjádření, od
přímých správců sítí. Odměřování sítí z výkresové dokumentace pro realizaci je zakázané.

Při přechodu komunikací jsou kabely uloženy do stávajících chrániček KOPOS 110/94. Oprava
VO se provádí dle standardů MMěB pro veřejné osvětlení, mimo jiné se při křížení vjezdů apd.
kabely a chráničky 63/52, navíc ukládají do chr. 110/94 s přesahem 0,5m na obě strany.
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